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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI-
CA 6 dicembre 1991, n. 447. - Regolamento di
attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di sicurezza degli impianti.

Art. 1. - Ambito di applicazione. - 1. Per edi-
fici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1
della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata
«legge», si intendono le unità immobiliari o la parte di
esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o
a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli
o conventi e simili,

2, Sono soggetti al!' applicazione della leg~i> ;:'t"
quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all' art, 1.
comma l, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti
a sede di società. ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili
destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o
depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di
enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica
'si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti ele~ci delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell' ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno
di edifici se gli'stessi sono collegati ad impianti elettrici
posti all'interno. Gli ~pianti luminosi pubblicitari rien-
trano altresl nello stesso ambito 'qualora siano collegati
ad impianti elettrici posti all'interno:

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si in-
tende la parte comprendente tutte le componenti neces-
sarie g]}atrasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima ten-
sione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione
di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovra-
tensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elet-
trico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete
pubblica, contin~ ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982
del Ministro delle poste ,edelle teleçomunicazioni, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficialen. 8 dellO gennaio 1983,
con riferimentoall'autorizzazione, all'installazione e agli
ampliamenti degli impianti stessi.

. 5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna




